
       Duszniki 28.11.2013 r. 

Dom Wczasów Dziecięcych 

Ul. Wojska Polskiego 37 

57-340 Duszniki Zdrój 

 

 

       Do wszystkich Wykonawców  

         

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie  

przetargu nieograniczonego na.:  

„wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz oddymiania grawitacyjnego dla budynków Domu 

Wczasów Dziecięcych „Bałtyk” przy ulicy Wojska Polskiego 37 w Dusznikach - Zdroju” 
 
Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm./ Zamawiający informuje, że do w/w 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:  

 

Pytanie: 

W dokumentacji projektowej na rysunkach domu „Bałtyk” występują drzwi opisane numerami od 

D6 do D9. 
Czy drzwi wyszczególnione w tabeli 2 oznaczone numerami D1 do D5 także należy wziąć pod uwagę 

podczas wyliczeń oferty cenowej? I w jakiej ilości? 

Odpowiedź: 
W dokumentacji projektowej na rysunkach domu „Bałtyk” występują drzwi od D5 do D9 informacje 

dotyczące opisu drzwi i ilości należy przyjąć z tabeli 2.Zestawienie stolarki. 

 

 

Wniosek wpłynął po upływie połowy wyznaczonego terminu do składania ofert art.38 pkt 1  

Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Na podstawie art.38 pkt 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający ma prawo do  

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

 

 

          

 


